: WODOCIAGI I KANALIZACJA Spélka z o.0. Dzierzoniéw 3 1-03-2025

ul. Kilinskiego 25A 58-200 Dzierzoniéw
LABORATORIUM Pt SN Sp.zo
ul. Relaksowa 4 58-200 Dzierzoniow : :
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Sprawozdanie z badan nr 471/w/z/25 1 H’CB(UL{ (22

S oU. DX

Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji "DELFIN" Sp. z o. 0., i

ul. Rzeczna 2, 57-200 Zabkowice Slaskie Qb%(m
Protokol przyjecia probki: 219/w/25
Stan prébki dostarczonej do laboratorium: przydatny
Data rozpoczecia badan: 18-03-2025
Data zakoiiczenia badan: 28-03-2025 zlecenie nr: 15/w/25
Probke pobral : przedstawiciel zleceniodawcy - Ryszard Kaminski, zaswiadczenie nr 45/2015 wydane

przez DPWIS we Wroclawiu, zgodnie z norma PN-1SO 5667-5:2017
Laboratorium nie uczestniczylo w pobieraniu i transportowaniu prébki.

Informacje z protokolu priyjecia nr 219/w/25 podane przez zleceniodawce:
Miejsce pobrania prébki: Bobolice - stacja podnoszenia cisnienia

Data pobrania: 18-03-2025

Badany obiekt: prébka wody z sieci wodociggowej

Dane dostarczone przez klienta mogg wplywac na waznosc wynikow.

Kod probki: 547/w/z

Do Sprawozdania z badan dolaczone jest sprawozdanie z badan (zlecenie nr PO2502330 wydane przez
ALS Poland Sp. z o.0., Testing Laboratory nr 1163, Accredited by CAI according to CSN EN ISO/IEC

17025:2018

ZASTEPCA KIEROWR!IKA
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Otrzymuja: )
Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji "DELFIN" Sp. z 0. 0., ul. Rzeczna 2, 57-200 Zabkowice Slaskie

ala

Koniec sprawozdania
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CERTYFIKAT ANALIZY

Zlecenie - P02502330 Data wystawienia . 28.3.2025
Odbiorca . Wodociagi i Kanalizacja Sp. z. o o. Sprzedawca/lab . ALS POLAND SP. Z 0.0.
Dzierzoniow
Konlakt - Agata Werkowska Kontakt . Obstuga Klienta
Adres : Ul Kilinskiego 25a Adres : Pawla Stalmacha 23 Skoczéw Polska
Dzierzoniow 58-200 43-430
E-mait : pl@wik.dzierzoniow.pl E-mail . info.pl@alsglobal.com
Telefon : 74 8323706 Telefon . +48338530018
Projekt 0 12/2025 Strona 127
Numer zamowienia  : ---- Data otrzymania 0 21.3.2025
probek
Numer oferty © PO2021WIKDZ-PL0O001
(ALS-PL-21-0263)
Zaktad e Data badania : 21.3.2025 - 28.3.2025
Proby pobrane S Poziom Kontroli : ALS PL Harmonogram kontroli jakosci
przez Jakosci "QC Level” standardowe;j

Uwagi ogdlne

Laboratorium os$wiadcza, ze wyniki odnoszg sie wylgcznie do testowanych probek oraz nie zastepujg Zzadnych innych
dokumentow.

Certyfikat analizy wez pisemnej zgody Laboratorium nie moze byé powielany inaczej niz w calosci.

Klient ma prawo do zlozenia reklamacji lub skargi.

Ze wzgledu na charakter prébek nie ma mozliwosci powtérzenia badan na tym samym materiale.

Jezeli probka zostala pobrana przez Klienta, Laboratorium ponosi odpowiedzialnos¢ wylgcznie od  momentu
przekazania probek do laboratorium, informacje dotyczgce probki zostaty podane przez Klienta.

Symbole: [A] - metoda akredytowana; [AE] - metoda akredytowana w zakresie elastycznym; [N] - metoda
nieakredytowana; [SA] - zewnetrzny dostawca ustug badan, metoda akredytowana; [SN] - zewnetrzny dostawca usiug
badan, metoda nieakredytowana; [W] - norma wycofana przez PKN; [NR] - metodyka badania inna, niz wskazana w
majgcym  zastosowanie przepisie prawa. Laboratorium potwierdzito réwnowaznos$é uzyskiwanych wynikéw. Dowody
potwierdzenia réwnowaznosci mogg zostaé udostepnione na zyczenie Klienta.

Autoryzujacy sprawozdanie

ALS Poland Sp. z o.o.

" P N .,.-/ ~ul. stalmacha 23

/Py el HRCOTCET € 43-430 skoczow

AA D0l NIP: 5252399725
REGON: 141027171

/

Podpisy Pozycia
Urszula Rzeszutko Laboratory Manager

right solutions. right partner. www.alsglobal.pl



Data wystawienia

: 28.3.2025

Strona HEE

Zlecenie . PO2502330

Odbiorca : Wodociagi i Kanalizacja Sp. z. 0 0. Dzierzonidw
Wyniki analiz

Matryca badana: WODA Numer probki kiienta 547wz 553/wiz ——-
Woda z sieci Woda z sieci
wodociggowej wodociggowej
Identyfikator probki P0O2502330001 PO2502330002 - 3
Data / godzina pobrania probki przez Prébkobiorce 18.3.2025 18.3.2025 -
Parametr Metoda LOR Jednostka Wynik NP AK Wynik NP AK| Wynik NP AK
Chloridazon-metyl desfenyl W-PESLMS02 0.05 ug/L <0.050 o SA <0.050 - SA n——- [
2-amino-N- W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 = SA <0.050 - SA an o5 @R
(isopropylo)benzoamid
2-chloro-2.6-dietyloacetoanili W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 SA <0.050 — SA s - -
d
2-hydroksy-atrazyna W-PESLMS02 0.05 ug/L <0.050 — SA <0.050 SA T —
3-hydroksy-karbofuran W-PESLMS02 0.05 Hg/L <0.050 g SA <0.050 SA - = e
Acetamipryd W-PESLMS02 0.05 ug/L <0.050 - SA <0.050 - SA —— i o
Acetochlor W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 - SA <0.050 — SA - - -
Acybenzolar-S-metylowy W-PESLMS02 0.05 Ha/L <0.050 SA <0,050 - SA =
Aklonifen W-PESLMS02 0.05 ug/L <0.050 - SA <0.050 co SA — - -
Alachlor W-PESLMS02 0.05 Hg/L <0.050 SA <0.050 —  SA — - -
Aldikarb W-PESLMS02 0.05 ug/L <0.050 e SA <0.050 - SA —— = =
Ametryn W-PESLMS02 0.05 ug/L <0.050 SA <0.050 SA - = -
Amidosulfuron W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 —— SA <0.050 o SA - . -
Atraton W-PESLMS02 0.05 pall <0.050 = SA <0,050 SA it 2
Atrazine W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 —_ SA <0.050 — 5A w-— - |
-Atrazyna-deizopropylowa W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 - SA <0.050 SA — — —
Atraz-y:nadietylowa W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 Pt SA <0.050 —  SA - s i
Azoksystrobina W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 SA <0.050 - SA —— - -
Azynofos etylowy W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 e SA <0.050 . SA v -
Azynofos metylowy W-PESLMS02 0.05 Hg/L <0.050 e SA <0.050 SA i R
'BAM W-PESLMS02 0.05 Hg/L <0.050 SA <0.050 - SA e i i
BDMC W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 - SA <0.050 v SA — - —
Benalaksyl W-PESLMS02 0.05 ug/L <0.050 e SA <0.050 s SA - s i
Bendiokarb W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 SA <0.050 SA - .-
Bentazon metylowy W-PESLMS02 0.05 pall <0.050 SA <0.050 SA - —
Bifenoks W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 SA <0.050 SA - o i
Bitertanol W-PESLMS02 0.05 Hg/L <0.050 SA <0.050 SA me— — v
Boskalid W-PESLMS02 0.05 Hg/L <0.050 SA <0.050 SA - . -
Bromacyl W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 — SA <0.050 = SA e i i
Bromofos etylowy W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 SA <0.050 SA — -
Carbaryl W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 s SA <0.050 - SA — = =
Chlorbromuron W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 sa| <0.050 —~  SA AU
Chlorfenwinfos W-PESLMS02 0.05 ug/L <0.050 P SA <0.050 - SA - - -
Chloridazon W-PESLMS02 0.05 ua/L <0.050 o SA <0.050 s SA e =~ =i
Chloridazon-desfenyl W-PESLMS02 0.05 ug/L 0.068 +0024 SA <0.050 i.«ﬁm - - i
Chloroxuron W-PESLMS02 0.05 pa/l <0.050 = SA <0.050 SA — - -
Chlorpiryfos metylowy W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 = SA <0.050 = SA - B c
Chlorpropham W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 e SA <0.050 o SA — = -
Chlorpyrifos W-PESLMS02 0.05 g/l <0.0500 SA <0.0500 SA ———- -~ -
Chlorsulfuron W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 s SA <0.050 SA ——— 4 =
Chlortoluron W-PESLMS02 0.05 pgiL <0.050 SA <0.050 SA - 4 -
Chlortoluron-desmethyl W-PESLMS02 0.05 Ha/L <0.050 SA <0.050 SA o — o
Clomazon W-PESLMS02 0.05 pg/l <0.050 - SA <0.050 SA = -
Cybutryne (Irgarol) W-PESLMS02 0.05 g/l <0.050 — sa| <0.050 sa == -
Cyjanazyna W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 - SA <0.050 sA — = =
Cymoxanil W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 i SA <0.050 SA f— a s
Cyprazine W-PESLMS02 0.05 pgiL <0.050 SA <0.050 SA e - -
Cyprodynil W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 SA <0.050 —  SA a -
Cyprokonazol W-PESLMS02 0.05 ug/L <0.050 e SA <0.050 SA — -

PL COA Standard 1 Ad ENV V11 - 12

2/2022
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_ Data wystawienia
Strona
Zlecenie
QOdbiorca

: 28.3.2025

gt 2T

- PO2502330

: Wodociagi i Kanalizacja Sp. z. 0 0. Dzierzoniéw

Malryca badana: WODA Numer probki klienta 547/wiz 553/w/z ——
Woda z sieci Woda z sieci
wodociggowej wodociaggowej | R
Identyfikator probki P0O2502330001 PO2502330002
Data / godzina pobrania probki przez Probkobiorce 18.3.2025 18.3.2025 -
Parametr Metoda Wynik NP AK|  Wynik NP AK| Wynik NP AK
Cyrom.«zm _ W-PESLMs02 | 0.05 Mg 1+ <0.050 - sa| <0030 - SA = =
DesmetrynamWw o o W-F;ESLMSOQ 005 | pgl
Diazimon  wpESLMS02 | 005 | gL
Dichlofention  w.pEsims02 | 005 | gk |
Dichlorfos W-PESLMS02 | 0.05 HglL
Dichlormid  W-PESLMSO02 005 | pgl
o  W-PESLMSO02 005 gl
W-PESLMS02 | 005 | gl
Difenckonazol  W-PESLMS02 0.05 Hg/L
Difenoxuron WfESWg{JAZH 0.05 Hg/L
Diflubenzuron B  W-PESLMS02 | 005 Holl
Diflufenican W-PESLMS02 0.05 wgll
 Dikrotofos  W-PESLMS02 0.05 Mg/l
Dimefuron  W-PESLMS02 0.05 pg/L
Dimetachlor  W-PESLMS02 | 005 | gl
Dimethoate W-PESLMS02 0.05 ugll
D.'métomorf - W-PESLMS02 | 005 | gl
owen wressoz | 005 | et
Diuron desmetylorapamycna W-PESLMS02 0.05 HgiL
(DCPMU) - - ) - }
Dometenamid _ W-PESLMS02 | 005 | gl <0.050 ~ __sa| <0050 A
Epoxyconazole __W-PESLMS02 | 005 | pgl | <0050 - saf <0.050 =
EPTC  \W-PESLMs02 | 005 pg/L <0.050 —  sa| <0.050 sa
‘Etiofenkarb  W-PESLMS02 | 0.05 wgl | <0.050 sa| <0080 -~ sal
Etion W-PESLMS02 0.05 HglL ~ <0.050 A sA :
etofumesat ~ W-PESLMS02 | 005 sA e el
Etoprofos  W-PESLMS02 J
Etyloparaoks;al; W-PESLMS02 |
_Fenamlpho
Fenarymol - . W PESLMSO2
Fenheksamid ) W-PESLMS02
Fenoksaprop N  W-PESLMS02
Fenoksykarb  W.PESLMS02
Fenpropidyna ~ W-PESLMS02
Fenpropimorf W-PESLMS02
Fensulfotion ~ W-PESLMSO02
Fenuron - ;7 _W-PESLMS02
fipronil o  W-PESLMS02
Florasulam )  W-PESLMSO2 .05
Fluutifc:jb...';} lowvrqazomeriyi) - 7_ _7 W»P:E§LMSB2__
Fluazyfop B W-PESLMS02 | 005
Flusilazole ~ W-PESLMS02 | 005
flutolaml - 7 _ W-PESLMSO02
Fonofos B i
foramsulf on . . I S
Toral W-PESLMS02 | 005 |
fosalon - W-PESLMS02 | 0.05
fosfamidon B W-PESLMS02 | 005 |
fosmet ) ~ W-PESLMS02 | 005
furatiokarb _ w-peslmso2 | 005
Haloksyfep metylowy W-PESLMS02 0.05
(izomery) - e - o o ST B
Haloxyfop W-PESLMS02 HglL <0.050 -~ sa| <0050 - sa| - -
heksakonazol _j__'f\if’_E?LMSP?_ ol <0.050 | L N i B
'h_e{s}ilaks - W-PESLMS02 | 005 |  pgl <0.050
Hexazinone W-PESLMS02 | 005 | gl e
TR right solutior gnt partner www.alsglobal.pl



Data wystawienia : 28.3.2025

Strona :4z7

Zlecenie . PO2502330

Odbiorca : Wodociggi i Kanalizacja Sp. z. o 0. Dzierzonidow

Matryca badana: WODA Numer probki klienta 547Iwlz 553/wlz o
Woda z sieci Woda z sieci
wodociggowej wodociggowej
Identyfikator probki P02502330001 PO2502330002 | -
Data / godzina pobrania probki przez Probkobiorce 18,3.2025 18.3.2025 -

Parametr Metoda f LOR Jednostk Wynik NP AK Wynik NP AK Wynik NP AK
Imazametabenz-metyl W-PESLMS02 0.05 ugiL <0.050 —  sa| <0050 —. & s S
imazamoks W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 SA <0.050 —  SA P PR
imazetapir W-PESLMS02 0.05 g/l <0.050 —  sa| <0050 - sA -— i 1 )
imidachlopryd W-PESLMS02 0.05 Hg/L <0.050 SA <0.050 SA — — -
Indoxacarb W-PESLMS02 0.05 ug/L <0.050 SA <0.050 SA . iz am
iprodion W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 SA <0.050 SA - e
iprowalikarb W-PESLMS02 0.05 pa/L <0.050 i SA <0.050 - SA ———— [
Isoproturon W-PESLMS02 0.05 pgiL <0.050 SA <0.050 = SA - =
Isoproturon-desmethyl W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 SA <(0.050 SA e asn
Izoproturon-monodesmethyl W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 <o SA <0.050 —  SA - N,
izopyrazamu W-PESLMS02 0.05 Hg/L <0.050 SA <0.050 SA —— — e
Kadusafos W-PESLMS02 0.05 Hg/L <0.050 s SA <0.050 - BA ——— B i
Karbendazym W-PESLMS02 0.05 pg/l <0.050 — SA <0.050 - SA - S
Karbetamid W-PESLMS02 0.05 ug/L <0.050 — SA <0.050 SA aan — e
Karbofuran W-PESLMS02 0.05 ug/L <0.050 — SA <0.050 SA eee =)
Karboksyna W-PESLMS02 0.05 ug/L <0.050 SA <0.050 SA - U
Karfentrazon etylowy W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 . SA <0.050 - SA — — -
Klodinafop W-PESLMS02 0.05 Hg/L <0.050 s SA <0.050 e SA ——— [Er———
Klomeprop W-PESLMS02 0.05 pglL <0.050 — s <0.050 - sA - et
Klotianidyna W-PESLMS02 0.05 pgiL <0.050 SA <0.050 SA - = =

 Kresoxim-methyl W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 el <0050 — R
~Krimidin W-PESLMS02 0.05 | ua/l <0.050 - sA | <0.050 s SA - o ]
Kumafos W-PESLMS02 | 0.05 ug/L <0.050 i sa | <0.050 —  SA . <. Em
Lenacil W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 —  sa| <0050 —  sA s - |
Linuron W-PESLMS02 0.05 Hg/L <0.050 = SA <0.050 SA ene e
Malaoxon W-PESLMS02 0.05 g/l <0.050 e SA <0.050 L SA = =
Malathion W-PESLMS02 0.05 gL <0.050 —  sA <0.050 wie. 8A i e m
mandipropamid W-PESLMS02 0.05 pa/L <0.050 SA <0.050 SA .- o e
mazalil W-PESLMS02 0.05 Ha/L <0.050 - SA <0.050 SA —— ——
Mefenpyr dietylowy W-PESLMS02 0.05 Hg/L <0.050 = SA <0.050 SA — S
mekarbam W-PESLMS02 0.05 ug/L <0.050 o SA <0.050 SA . s e
Metabenzotiazuron W-PESLMS02 0.05 ua/L <0.050 e SA <0.050 SA e
Metalaksyl (izomery) W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 - SA <0.050 s SA —— o
metamidofos W-PESLMS02 0.05 ug/L <0.050 SA <0.050 e SA — e s
metamitron W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 SA <0.050 8N . = e
metazachlor W-PESLMS02 0.05 ug/L <0.050 sx SA <0.050 SA — EVTR YA
Methidathion W-PESLMS02 0.05 ug/L <0.050 - SA <0.050 SA . -
Methiocarb W-PESLMS02 0.05 g/l <0.050 w g <0.050 IR e E—
metkonazol W-PESLMS02 0.05 ug/L <0.050 SA <0.050 - SA - R
Metobromuron W-PESLMS02 0.05 pgiL <0.050 — SA <0.050 e SA — — —
metoksuron W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 sa <0.050 - SA - o
metoksyfenozyd W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 sA <0.050 SA ——— [P
Metolachlor (izomery) W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 e sA <0,050 = B = s
metomyl W-PESLMS02 0.05 Hg/L <0.050 “— SA <0.050 = SA sz e
metribuzina W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 - SA <0.050 SA . — —
metribuzina-deamino W-PESLMS02 0.05 Hg/L <0.050 SA <0.050 - A -
Metsulfuron metyiu W-PESLMS02 0.05 ug/L <0.050 SA <0.050 SA — g
Metyloparaokson W-PESLMSO02 0.05 ug/L <0.050 — SA <0.050 SA - e,
Mezosulfuron metylowy W-PESLMS02 0.05 Hg/L <0.050 — SA <0.050 SA — T
mezotrion W-PESLMSO02 0.05 Hg/L <0.050 e SA <0.050 - SA - s
Mocznik 1-(3.4-Dichlorofenyl) W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 . SA <0.050 SA - — e
(DCPU)

molinat W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 SA <0.050 SA - -
Monocrotophos W-PESLMS02 0.05 ug/L <0.050 — SA <0.050 SA - B a2
Monolinuron W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 SA <0.050 SA - T
monuron W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 SA <0.050 s SA —— ot e

www.alsglobal.pl
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_ Data wystawienia . 28.3.2025
Strona 1 5z7
Zlecenie : PO2502330
Odbiorca : Wodociagi i Kanalizacja Sp. z. o 0. Dzierzoniow

Matryca badana: WODA Numer probki klienta 547iwiz 553/wiz ==
Woda z sieci Woda z sieci
wodociggowej wodociggowej ) -
Identyfikator prébki|  PO2502330001 P02502330002
Data / godzina pobrania probki przez Probkobiorce 18.3.2025 18.3.2025 —
Parametr Metoda Wynik NP AK|  Wynik NP AK| Wynik NP AK
napropamid W-PESLMS02 0.05 Hg/L <0.050 ~ _sa| <0050 B EA =5 = =
naptalam W-PESLMS02 0.05 ug/L <0050 - sA <0.050 A Rt
Neburon o W-PESLMS02 0.05 wgll | <0.050 —  sa| <0050 == o
“nikosulfuron  W.PESLMSO02 0.05 g/l <0.050 —~  saj <0.050 -~ sa == 2= B
Nuarimol W-PESLMS02 0.05 pa/l <0.050 = SA <O'059,_w,,‘, = SA] = e e
oksadiksyl ~ W-PESLMs02 0.05 gl <0.050 sal <0050 e BA i s
oksamyl W-PESLMS02 0.05 Hg/L <0.050 - sa| <0.050 —  SA ol il
Ometoat W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 — sa| <0050 - SA| - -
Paklobutrazol W-PESLMS02 0.05 g/l <0.050 sa| <0.050 - SA = s
Paration etylowy W-PESLMS02 0.05 e <0.050 - sa| <0.050 - sA = e,
‘Penconazole ~ W-PESLMS02 0.05 HgiL <0.050 — sa| <0.050 - sA = =
pencykuron - W-PESLMS02 0.05 ugiL <0.050 sA <0.050 - sA S
Pendimetalina W-PESLMS02 0.05 Hg/lL <0.050 -~ sa| <0.050 - sA = B
‘pikloram  W-PESLMS02 0.05 uglL <0.050 ~ _sa| <0050 L -
pikoksystrobina  W-PESLMS02 0.05 gL <0.050 ~ sa| <0050 sA = = =
pirybenzoksym W-PESLMS02 | 0.05 Wl | <0.050 - sa| <0.050 sA - g
pirymetanil o .'-.W—PESLMSQQ_ L <0.050 = SA <0.050 SA = o .
Pirymifos metylowy  W-PESLMS02 0.05 pa/lL sa| <0.050 —~ A |
Pirymifos-ety W-PESLMS02 0.05 pglt 0.0¢ sa| <0050 - SA - - -
pirymikarb B W-PESLMS02 0.05 Hg/L <0.050 ~_ <0.050 sA m T =
- W-PESLMS02 | 0.05 noil <0.050 sa| <0050 = A o e
anisulfufonir;\etiylowy B W-lﬁ&\ﬁé@? 005 | pglb <0.050 . e . .. R
prochloraz ~ W-PESLMSO02 0.05 gl | <0.050 — sl <0050 - sal -
prodiamina W-PESLMS02 0.05 pglL | <0.050 - sa| <0050 sA s
profam W-PESLMS02 0.05 Mgl <0.050 SA <0.050 —  sA - - -
Profenofos W-PESLMS02 0.05 Ha/L <0.050 - sa| <0.050 sA — N -
Promecarb W-PESLMS02 0.05 gl <0.050 - SA <0.050 —~ BA s B s
prometon W-PESLMS02 0.05 Hg/L <0.050 SA <0.050 - SA - & =
prometryna ) ~ W-PESLMS02
propachizafop N ~ W-PESLMS02
propachlor _W-PESLMS02 |
Propamokarb  W-PESLMS02
propanil ~ W-PESLMsO2
propazyna  W-PESLMS02
propikonazol W-PESLMS02
propoksur - W-PESLMS02
Propoksykan;bazon sodu  W-PESLMS02
Propyzamide  WPESLMse2 | 005
prosulfokarb W-PESLMS02 | 0.0f
pruuouunézoi - . - W_I°_!§§_I:MSQE_ |
Pynproxrf_e_n_ o W-PESLMS02
Quinclorac _ W-PESLMS02
Quinmerac _ W-PESLMS02
Quinoxyfen 'W-PESLMSO02
Quizalofop W-PESLMS02
rimsulfuron ~ W-PESLMS02 |
‘Sebuthylazine  W-PESLMS02
Secbumeton o W-PESLMS02
Setoksydym ___ wPESLMs02 |
Spiroksamina  W-PESLMS02
Sulfon aldik ~ W-PESLMSO02
sulfosulfuron © W-PESLMSO02
Symazyna B  W-PESLMS02
Symazyna-z hydroksy B : ~ W-PESLMS02
symetryna _ _ W-PESLMS02 _
tebukonazol ~ W-PESLMS02
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Data wystawienia : 28.3.2025

Strona :6z7

Zlecenie - PO2502330

Odbiorca : Wodociagi i Kanalizacja Sp. z. o 0. Dzierzoniow

Matryca badana: WODA Numer probki kiienta 547Iwlz 553/wiz
Woda z sieci Woda z sieci
wodociagowej wodociagowej
Identyfikator prébki P02502330001 PO2502330002 ==
Data / godzina pobrania probki przez Probkobiorce 18.3.2025 18.3.2025 —

Parametr Metoda Jednostka Wynik NP  AK Wynik NP AK Wynik NP AK
Pestycydy - Kontynuacja L : i

tebutiuron W-PESLMS02 0.05 ug/L <0.050 — SA <0.050 - SA - s
teflubenzuron W-PESLMS02 0.05 ug/l <0.050 SA <0.050 - SA -
Terbuthylazine W-PESLMS02 0.05 palL <0.050 SA <0.050 Pt sA . e
terbutryna W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 2 SA <0.050 SA — s e
Terbutylazyna W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 - sA <0.050 - sA —— e
dietylowa-hydroksy-2-

Terbutylazyna-dietylowa W-PESLMS02 0.05 ug/L <0.050 — SA <0.050 SA —_— e m
Terbutylazyna-hydroksy W-PESLMS02 0.05 Hg/L <0.050 = SA <0.050 SA — = ==
thiabendazol W-PESLMS02 0.05 pg/l <0.050 s SA <0.050 —-  sA — s
tiametoksam W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 SA <0.050 — SA e L
Tifensulfuron-metylo W-PESLMS02 0.05 Mg/l <0.050 SA <0.050 SA = oo
tiobenkarb W-PESLMS02 0.05 g/l <0.050 s SA <0,050 SA i - -
Tiofanat metylowy W-PESLMS02 0.05 Hg/L <0.050 — SA <0.050 o SA - IUREIE -
Triadimefon W-PESLMS02 0.05 ug/L <0.050 e SA <0.050 = sA ——— T
Triadimenol W-PESLMS02 0.05 Hg/L <0.050 22 SA <0.050 SA - mr g
Trialat W-PESLMS02 0.05 Hg/L <0.050 — SA <0,050 - SA P -
triasulfuron W-PESLMS02 0.05 ug/L <0.050 - SA <0.050 — SA - S B
triazofos W-PESLMS02 0.05 wg/L <0.050 e SA <0.050 —  SA _— e e
| Tribenuron metylowy W-PESLMS02 0.05 Hg/L <0.050 — SA <0.050 . SA - I
tricyklazol W-PESLMS02 0.05 pg/l <0.050 SA <0.050 SA o~ =
Trifloksysulfuron sodowy W-PESLMS02 0.05 pg/L <0.050 i SA <0.050 PR TY ——— S
Triflusulfuron metylu W-PESLMS02 0.05 g/t <0.050 T en| <0050 —
Triforyna W-PESLMS02 0.05 Hg/L <0.050 SA <0.050 SA — G
tritikonazol W-PESLMS02 0.05 ug/L <0.050 —  sA <0.050 — sA s vas

klient nie podaje daty pobrania prébki, laboratorium ustala ja ze wzgleddw procedurainych. Data pobrania jest wowczas rowna dacie obrzymania

przez laboratorium i jest ona podana w nawiasie. - Niepewnost¢ pomiarowa jest wyrazona jako rozszerzona niepewno$¢  pomiarowa

kK = 2, reprezentujac 895% poziomu ufnosci. Dila rezultatdw ponizej [/ powyZej granicy raportowania,
Y ] 7 |- | 4 J l
Podana :’]iEr'E‘\«‘JﬂCS'Sf'I e U‘»N?g[f'.(!ﬂia E'.(]p'd

wspdlczynnik oznaczonych  jako
jake niepewnodt mozna przyjaé niepewnosé melody podang w ofercie lub w zalaczniku do oferty
} ¥l Yy P q ) )
wykonywanych  przez  zewneliznych  dostawcow o

pobierania  prébek  w  przypadku  probek  pobranych  przez  kKlienla  oraz/ub analiz

taboratoryinych
Kiucz: LOR = Linmit raporiowania; NP = Niepewnosd pomiarowa

Podsumowanie zastosowanych metod

r Metody analityczne Opis metody |
W-PESLMS02 CZ_SOP_D06_03_183.A (US EPA 535 US EPA 1694) Oznaczanie pestycydow, metabolitéw pestycydow, pozostalosci I
lekéw i innych zanieczyszczen metodg chromatografii cieczowej z detekcjig MS / MS i obliczenia sumy pestycydow, |

metabolitéw pestycydéw, pozostalosci lekéw i innych zanieczyszczen =z warto$ci  mierzonych. [Zewngtrzny  dostawca |

uslug badan - ALS Czech Republic - Praga - numer akredytacyjny Laboratoriumi: 1163]
Sposéb obliczania parametrow okredlonych jako "suma” dostepny jest na Zyczenie Klienta w Biurze Obstugi Klienta.
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